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5 stk Ø32 stikk

Ø180 PE100

SDR11 HT/LT

Se egen detalj

Ø1600

i samtlige retninger.

Monteres via mellomring

eller integrert i kombi-T/X

Sentrisk kjegle

Minimum Ø650 lokk

A11 - Oppbygging av standard Ø1600 vannkum

Ø200 drenering

Ø50 serviceventiler

Ø150

Kjøresterkt lokk med

Kommune-logo og ramme

1600

Montering og

oppbygging ihht

VA-blad nr.32

A

A

PLAN SNITT A-A

Ø180 PE100

SDR11 HT/LT

**Forankring av armatur til kumbunn skal være

dimensjonert for alle krefter ihht Norsk Standard.

Det tillates ikke overføring av krefter til rørledning
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Prinsipptegning
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Detaljtegning for oppbygging av

standard Ø1600 vannkum med

brannventil og tilkoblingsmulighet for private
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Alt 1: PE-krage

m/løsflens.

Monteringsmuffe

utenfor kum

Alt 2: Flense-

muffe for PE

m/muffesikring

Bruk av hhv.

kjegle eller lokk

iht VA-norm


